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OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA RELATIVE AL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA
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RAGGIO DI CURVATURA CORRETTO :

RAGGIO DI CURVATURA ERRATO :

Nei cambiamenti di direzione la disposizione
delle tubazioni e le dimensioni del pozzetto
devono essere tali da rispettare il raggio
minimo di curvatura dei cavi.

DELLO SCAVO E DEL MATERIALE DI RINTERRO

DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITA'

PER TUBI DIRETTAMENTE INTERRATI

(1)

= Valore tipico, salvo diverse prescrizioni del proprietario della strada;Nota

superiore del tubo.

Profondita' minori possono essere ancora adottate proteggendo meccanicamente

il tubo(es. con CLS , impiegando tubi Fe ..... ecc.) art.2.3.11.f. CEI 11-17 edizione 8/92

prescrizioni impartite dai proprietari della strada

= Valore tipico,la forma e la larghezza del manto d'usura dipendono dalleNota

(2)

  in casi particolari "A" puo' essere ridotta a 0,50 dalla generatrice

PARTICOLARE FONDAZIONE PER PUNTI LUCE H ft 9m
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LEGENDA:

POZZETTO I.P. 50x50 CON BOTOLA IN GHISA CARRABILE IN PROGETTO

CAVIDOTTI I.P. 2x Ø100 IN PVC IN PROGETTO

PLINTO DI FONDAZIONE 1,00x1,00x1,00 IN PROGETTO

CAVIDOTTI ESISTENTI

POZZETTI ESISTENTI

A

PLINTO DI FONDAZIONE 0,70x0,70x0,70 IN PROGETTOB

PARTICOLARE FONDAZIONE PER PUNTI LUCE H ft 5m
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2,50

(art. 2.3.11.G CEI 11-17 edizione 8/92)

nastro monitore posato a quota -0.35

ma non meno di 0,20 dal tubo

0,5
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PREVISTO IN UN ALTRO INTERVENTO
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESISTENTE DA RIMUOVERE
NUOVO PALO NELLA STESSA
POSIZIONE DEL PRECEDENTE
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PREVISTO IN UN ALTRO INTERVENTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESISTENTE, DA MANTENERE

PREVISTO IN UN ALTRO INTERVENTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE,
DA MANTENERE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESISTENTE DA RIMUOVERE.
INTERRAMENTO LINEA BT
A CURA DI HERA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
DA RIMUOVERE.
INTERRAMENTO LINEA BT A CURA DI
HERA
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